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Т°С 40 50 60 70 80 90 100

n% 0,75 1,17 1,67 2,24 2,86 3,55 4,34
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Неисправности Возможные причины Методы устранения

1. Давление 
воздуха ниже 
нормы.

1.1. «Травит» воздушный 
клапан (ниппель).

1.1. Продуть воздушный 
клапан (ниппель) и 
подкачать воздух.

2. Отсутствие 
сжатого воздуха                      
в расширительном 
баке.

2.1. Поврежден 
воздушный клапан 
(ниппель).
2.2. Повреждена 
мембрана.

2.3. Поврежден корпус.

2.1. Заменить воздушный 
клапан (ниппель).

2.2. Заменить мембрану 
для баков объемом 
24 - 500 л.  Для баков 
объемом  6 -18 л. в том 
числе с индексом F - 
заменить бак.
2.3. Заменить 
расширительный бак.

3. Течь воды 
из воздушного 
клапана (ниппеля).

3.1. Повреждена 
мембрана.

3.1.  Для баков объемом 
24  -  500 литров - 
заменить мембрану. Для 
баков объемом 6 - 18 
литров, в том числе с 
индексом F - заменить бак.



12

№ Наименование Количество

1    Расширительный бак 1

2
   Инструкция по эксплуатации
   + гарантийный талон

1

3    Тара упаковочная 1
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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за покупку. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями гарантийного 
обслуживания и распишитесь в талоне.
Ñðîê ñëóæáû:
Бытовые электронасосы (кроме дренажных, фекальных и погружных насосов 
«ВОДОМЕТ» 150/30А, 150/45А,150/60А) - 5 ëåò;
Дренажные и фекальные насосы - 3 ãîäà;
Погружной насос «ВОДОМЕТ» 150/30А, 150/45А,150/60А - 3 ãîäà;
Электронасос КАЧАН 20/60 - 2,5 ãîäà;
Гидроаккумуляторы - 5 ëåò;
Расширительные баки - 5 ëåò;
Система КРАБ и КРАБ-Т  - 5 ëåò;
Оголовки скважинные - 10 ëåò;
Корпусы для картриджного фильтра - 5 ëåò;
КРОТ Гидроаккумулятор - 5 ëåò;
КРОТ Оголовок - 10 ëåò;
Система автоматического водоснабжения - 5 ëåò;
Скважинный адаптер улучшенный «САУ» - 10 ëåò;
Комплект автоматики на баке «КАБ» - 5 ëåò;
Базовое решение автоматизации «БРА» - 5 ëåò;
Адаптер колодезный «АК» - 10 ëåò.

Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè:
Бытовые электронасосы (кроме дренажных, фекальных и погружных насосов 
«ВОДОМЕТ» 150/30А, 150/45А,150/60А) - 3 ãîäà;
Дренажные и фекальные насосы - 1 ãîä;
Погружной насос «ВОДОМЕТ» 150/30А, 150/45А,150/60А - 1 ãîä;
Электронасос КАЧАН 20/60 - 1 ãîä;
Гидроаккумуляторы - 2 ãîäà;
Расширительные баки - 2 ãîäà;
Расширительные баки с индексом F - 1 ãîä;
Система КРАБ и КРАБ-Т  - 2 ãîäà;
Оголовки скважинные - 3 ãîäà;
Корпусы для картриджного фильтра - 1 ãîä;
КРОТ Гидроаккумулятор - 2 ãîäà;
КРОТ Оголовок - 2 ãîäà;
Система автоматического водоснабжения - 3 ãîäà;
Скважинный адаптер улучшенный «САУ» - 1 ãîä;
Комплект автоматики на баке «КАБ» - 1 ãîä:
Базовое решение автоматизации «БРА» - 2 ãîäà;
Адаптер колодезный «АК» - 1 ãîä.

Наименование оборудования «____________________________

________________________________________________________»

Дата продажи «______» ___________________ 20_____ г.

Подпись продавца _____________ / __________________
                                                     (подпись)                                              (Ф.И.О.)

Адреса всех сервисных центров смотрите на нашем сайте www.jeelex.ru
Гарантия не предусматривает возмещение материального ущерба и травм, связанных                                 
с эксплуатацией нашего оборудования.
Доставка к месту гарантийного обслуживания осуществляется за счет покупателя.
В случае обнаружения неисправности оборудования, по вине завода-изготовителя в период 
гарантийного срока и после его истечения, необходимо обратиться в специализированный 
сервисный центр, авторизованный нами. Гарантийное обслуживание в сервисном центре 
предусматривает ремонт оборудования и/или замену дефектных деталей.


