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гидроаккумулятора
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4.3 Подбор гидроаккумулятора

Расчет необходимого объема производится по следующей формуле:

Vt=16.5 *
Qmax

*
Ps*Pa

*
1

A Ps–Pa Pp

Vt - объем гидроаккумулятора (л);
Qmax - максимальное значение потребляемого расхода воды (л/мин);

А - количество допустимых включений насоса в час;

Pa - давление включения насоса (бар);
Ps - давление выключения насоса (бар);

Pp - предварительное давление воздуха в гидроаккумуляторе 
  (Pa - (0.2 - 0.3)) (бар).

Qmax рассчитывается, как сумма расходов воды через максимальное 
количество одновременно открытых точек водоразбора. 
Qmax = Q1 + Q2 + ...Qn, 
где Q1, Q2, Qn - значение расхода воды через конкретный  сантехнический 
прибор.

Таблица средних расходов воды:

Прибор Расход л/мин
Раковина 10
Умывальник/ Биде/Унитаз 5
Душ 10 - 12
Ванна 12 - 15
Посудомоечная машина 8 - 10
Стиральная машина 10 - 12

Например, если Qmax = 30 л/мин, A = 20, Ps = 2.8 бар, Pa = 1.4 бар, 
Pp = 1.1 бар, то объем гидроаккумулятора: 

Vt=16,5 *
30

*
2,8*1,4

*
1

 = 63
20 2,8 -1,4 1,1

Ближайшим по габаритам является 80 литровый гидроаккумулятор. 

Vt=16.5 *
Qmax

*
Ps*Pa

*
1

A Ps–Pa Pp
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Неисправности Возможные причины Методы устранения

1. Насос 
включается
и отключается 
слишком часто.

1.1. Отсутствие 
сжатого воздуха в 
гидроаккумуляторе.

1.2. Повреждена 
мембрана.

1.3. Поврежден корпус.

1.1. Закачать воздух в 
гидроаккумулятор.

1.2. Обратиться
в сервисный центр
или заменить
мембрану.

1.3. Обратиться в 
сервисный центр.

2. Течь воды из 
воздушного 
клапана 
(ниппеля).

2. Повреждена
    мембрана.

2. Обратиться
в сервисный центр
или заменить
мембрану.

3. Давление 
воздуха ниже 
нормы.

3.   Воздушный
клапан (ниппель) 
пропускает воздух.

3. Продуть клапан
и подкачать воздух.
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№ Наименование Количество

1    Гидроаккумулятор. 1

2
   Инструкция по эксплуатации 
   + гарантийный талон.

1

3    Тара упаковочная. 1



12



13



Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за покупку. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями гарантийного 
обслуживания и распишитесь в талоне.

Ñрок службы:
Бытовые электронасосы (кроме дренажных и фекальных) - 5 лет;
Дренажные и фекальные насосы - 3 года;
Электронасос КАЧАН 20/60 - 2,5 года;
Гидроаккумуляторы - 5 лет;
Расширительные баки - 5 лет;
Система КРАБ и КРАБ-Т  - 5 лет;
Оголовки скважинные - 10 лет;
Корпусы для картриджного фильтра - 5 лет;
КРОТ Гидроаккумулятор - 5 лет;
КРОТ Оголовок - 10 лет;
Система автоматического водоснабжения - 5 лет.

Ãарантиéныé срок ýксплуатации:
Бытовые электронасосы (кроме дренажных и фекальных) - 3 года;
Дренажные и фекальные насосы - 1 год;
Электронасос КАЧАН 20/60 - 1 год;
Гидроаккумуляторы - 2 года;
Расширительные баки - 2 года;
Расширительные баки с индексом F - 1 год;
Система КРАБ и КРАБ-Т  - 2 года;
Оголовки скважинные - 3 года;
Корпусы для картриджного фильтра - 1 год;
КРОТ Гидроаккумулятор - 2 года;
КРОТ Оголовок - 2 года;
Система автоматического водоснабжения - 3 года.

Наименование оборудования «______________________

________________________________________________»

Дата продажи «______» ___________________ 20_____ г.

Подпись продавца _____________ / __________________
                                                         (подпись)                                (Ф.И.О.)

Адреса всех сервисных центров смотрите на нашем сайте www.jeelex.ru

Гарантия не предусматривает возмещение материального ущерба и травм, 
связанных с эксплуатацией нашего оборудования.

Доставка к месту гарантийного обслуживания осуществляется за счет покупателя.

В случае обнаружения неисправности оборудования, по вине завода-изготовителя 
в период гарантийного срока и после его истечения, необходимо обратиться                            
в специализированный сервисный центр, авторизованный нами. Гарантийное 
обслуживание в сервисном центре предусматривает ремонт оборудования и/или 
замену дефектных деталей.


